
Ocieplenie stropu poddasza użytkowego wełną mineralną

gr. 20cm (2x10cm) wraz z wykonaniem podłogi

LEGENDA:

1:100

KUP/0102/PWOK/07

420x297

Rzut poddasza. Docieplenie stropu poddasza.
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Kompleks budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Inowrocław, ulica 3 Maja 11/13

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Inowrocławiu. Docieplenie stropu poddasza.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

88-100  Inowrocław, ulica 3 Maja 11/13

28.IV.2017
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